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112 年第 2 季監測成果摘要 

環境監測計畫摘要 辦理情形 

噪音振動 

一、項目： 

1.噪音：Leq 日、Leq 晚、Leq 

夜、Leq、Lmax、Lx (x=5, 10, 

50, 90, 95)。 

2.振動：Lv 10 日、Lv 10 夜、

Lveq、Lv max、Lvx (x=5, 10, 

50, 90, 95)。 

3.低頻噪音：Leq,LF 日、Leq,LF 

晚、Leq,LF 夜、Leq,LF、Lmax,LF、

Lx,LF (x=5, 10, 50, 90, 95)。 

二、地點： 

加津林活動中心 

三、頻度： 

每季乙次，每次進行連續

24 小時。 

一、執行情形 
測站 

項目、日期 
加津林活動中心 

噪音： 
Leq 日、Leq 晚、Leq 夜、Leq、Lmax、
Lx (x=5, 10, 50, 90, 95)。 

112/04/24~25 

振動： 
Lv 10 日、Lv 10 夜、Lveq、Lv max、Lvx 
(x=5, 10, 50, 90, 95) 
低頻噪音： 
Leq,LF 日 、Leq,LF 晚 、Leq,LF 夜 、
Leq,LF、Lmax,LF、Lx,LF (x=5, 10, 
50, 90, 95) 

 
二、監測值 

測站 
 
項目、監測值 

加津林活動中心 

噪音 

dB(A) 
112/04/24~25 

L e q  日  59.2 
L e q  晚  52.5 
L e q  夜  60.2 

振動 
dB 

112/04/24~25 
Lv  1 0  日  30.0 

Lv  1 0  夜  30.0 

低頻噪音 

dB(A) 
112/04/24~25 

L e q , L F  日  28.5 

L e q , L F  晚  25.0 

L e q , L F  夜  25.0 
 

電磁場 

一、項目： 

電場、磁場。 

二、地點： 

加津林活動中心。 

三、頻度： 

每季乙次。 

一、執行情形： 

測站 

項目、日期 
加津林活動中心 

電場、磁場 112/04/14 

二、監測值： 

測站 

項目、監測值 
加津林活動中心 

磁場 0.327 mG 
電場 14.84 V/m 

 

 


